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PROTOKOL O SKUSKACH VOD

Uvedené vysledky sa vzrahuju len na predmet skasky.

¢. 4837/2026

A — akreditovani skadka

N — neakreditovani skuska
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Protokolové &islo vzorky: 4837/2026

'Vzorka odobrata diia: 24.6.2026

Vzorka doruéena diia: 24.6.2026

Teplota pri odbere vzorky: +24.8 °C

Dovod odberu: $tatny zdravotny dozor
ozadované skiasky: podl'a odberového listu

Vodny zdroj: prirodné kapalisko

Miesto odberu: Tilia Resort Gacel — jazero — PVP Oravska poruba

dkaznik: RUVZ Dolny Kubin
Kontakt na zdkaznika: dk.hzp@uvzsr.sk
zorku odobral: Jur¢ikova, Krivdova
Miesto vykonu analyz: Skisobné laboratorium RUVZ Zilina

(ODBER VZORIEK VOD Kpp13.3 | N .
MIKROBIOLOGICKE SKUSKY Déatum zacatia skusky: 24.6.2026
Ukazovatel’ Stanovena |Jednotka | Neistota Pouzitd metoda A/N Limit
hodnota (k=2) Princip Oznacdenie
S > Kultivacia STN EN ISO
Escherichia coli 8 KTJ/100ml| 30 % Aoxsniinitvne) 9308 A 1000
2 : | A Kultivacia STN EN ISO .
Crevné enterokoky 1,0.10 KTJ/100ml| 30 % (kvantitativne) 7899 A 400
Cyanobaktérie 0 bunky/ml - Mikroskopia STN 75 7715 N 100 000
Chlorofyl-a 0.2 ug/l 23 % |Spektrofotometria| STN 1SO 10260 | N 50
Dominantné druhy sinic -
= — ! Riasy: Desmodeus species, Chlorella vulgaris, Qocystis lacustris, Navicella species,
[né izolované mikroorganizmy i 3 ;
Dictyosphaerium species

Medzna hodnota podla Vyhlasky MZ SR z 1. oktobra 2012 Z. z. & 308/2012 o poziadavkach na kvalitu vody. kontrolu kvality vody a o poZiadavkéch na
prevadzku, vybavenie prevadzkovych ploch, priestorov a zariadeni na prirodnom kupalisku a na umelom kupalisku a Vyhlasky MZ SR ¢. 309 z 1. oktobra
2012 o poziadavkach na vodu uréeni na kupanie.

Meradla a meracie zariadenia pouzité na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Protokol o skugkach maze pouzivatel reprodukovat’ iba ako celok. Ciasto¢na reprodukcia je mozni len so suhlasom akreditovaného laboratoria,

Za spravnost’ protokolu o sk)’%(ach vod zodpoveda: -
. /
47 p .
RNDr. Eudm:l%lB{rové
Veduca oddelenia mikrobioldgie Zivotného prostredia

Datum vyhotovenia protokolu o skiaSkach: 26.6.2026
Sacast'ou protokolu je Protokol o chemickych skaskach. \

Protokol o skuskach vﬁ} gchvélil:
(

Mgr.. Ing. Drahomira Toméagkova PhD., MPH
Vedica skuiobného laboratéria
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A - akreditovani skaska
N - neakreditovana skagka

PROTOKOL O SKUSKACH VvOD
¢. 4837/2026

Uveden¢ vysledky sa vztahuji len na predmet skusky
Protokolové &islo vzorky: 4837/2026
Vzorka odobrata diia: 24.6.2026

Vzorka doruéena diia: 24.6.2026

eplota pri odbere vzorky: + 24.8 °C

ovod odberu: $tatny zdravotny dozor
PoZadované skasky: podl'a odberového listu
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Vodny zdroj: prirodné kupalisko
Miesto odberu: Tilia Resort Gacel
dkaznik: RUVZ Dolny Kubin
Kontakt na zikaznika: dk.hzp@uvazsr.sk
zorku odobral: Juréikova, Krivdova
Miesto vykonu analyz: Skisobné laborat6rium RUVZ Zilina

— Jazero — PVP Oravskd poruba

CHEMICKE A FYZIKALNE SKUSKY

atum zadiatku skaiky: 2026

Ukazovatel’ Stanovena hodnota | Jednotka Neistota Pouzita metoda A/N | Limit
(k=2) Princip Oznadenie
Celkovy dusik 2,98 mg/| 0.27 Vypocet SPP132 | N -
Celkovy fosfor 0,15 mg/l 0,02 Spektrofotometria| SPP 1.33 N -
Celkovy organicky uhlik 8,66 mg/] 0,95 TOC SPP 131 N - 7

Medzné hodnota podla Vyhlasky MZ SR 7 1. oktobra 2012 7. 7. &, 30872
prevadzku, vybavenie prevadzkovych ploch, priestorov a zariadeni na pri
2012 o poziadavkach na vodu uréent na kupanie,

Meradia a meracie zariadenia pouzité n
Protokol o skugkach moze pouzivater r

a analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
eprodukovat’ iba ako celok. Ciastocna reprodukcia je mozna len so sthlasom akreditovaného laboratoria,

Za sprivnost’ protokolu o skiaskach vod zodpoveda:

¢ A
— Tty

Ing. Pavel Petras

Protokol o skl'l§_lgach vod S}I‘quilil:

A

S
Mgr. Ing. Drahomira‘Tomaskova PhD., MPH

Vediica skugobného laboratéria

012 o poziadavkach na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o poziadavkach na
rodnom kipalisku a na umelom kipalisku a Vyhlasky MZ SR ¢. 309 z 1. oktébra

atum vyhotovenia protokolu o skadkach: 26.6.2026

Sucastou protokolu je Protokol o mikrobiologickych skiskach,

Vysvetlivky:

KTJ - kolonie tvoriace jednotky,
SPP - standardny pracovny postup
R -rod

---------- koniec protokolu
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